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PLANSTAND AKTUELL

PLANSTÄNDE:

Planstand PlanstatusBearbeiter

(Hinweis: Beschreibung bitte dem Originalblatt entnehmen.)

Beschreibung

Planstand PlanstatusBearbeiter Datum

Datum

Bemerkung: Der angegebene Maßstab gilt nur bei Ausgabe in Original Blattgröße!

±0,00 = +50,00 ü. NN

- Alle Maße sind vor Baubeginn eigenverantwortlich zu prüfen.
- Gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Tragwerksplanung und Haustechnik.
- Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachplaner und Sonderfachleute zu beachten.
- Unstimmigkeiten sind mit der Objektüberwachung und dem Achitekten vor Arbeitsbeginn zu klären.
- Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind der Objektüberwachung und dem
- Architekten rechtzeitig vor Ausführungsbegin schriftlich mitzuteilen und zu begründen.
- Firmendetails und -ausführungspläne gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
- Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.

Bemerkungen:

DetailDE

X.xxx Plannummer

Raumstempel:

Tür
Fenster

T-Einheiten-Nr.-X
F-Einheiten-Nr.-X

F90 BW feuerbeständige Brandwand
F90

F30 feuerhemmendes Bauteil

feuerbeständiges Bauteil

feuerhemmende RauchschutztürT30 RS
dichtschließende TürdT

BRH Brüstungshöhe über OKR
UZ Unterzug

OK Brüstung Roh
Unterzug UZ 40/75

OKRF OKRF

Unterzüge:

BRH=x,xx m zu OKRF BRH=0,00 m

Brüstungen:

OKRF

Fe
ns
te
r

Französisches Fenster:

UKR Sturz

SWS senkrechter Wandschlitz

Legende:

OKRF

UKR Sturz
Türen:

Tü
r

Planungsstand:

Datum:

Planstatus:

Maßstab:

1:50

Ausführungsplanung

07.07.2020

freigegeben

4 5

B FS 07.07.2020 freigegeben

Index
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Stahlbeton

DeckendurchbruchDD
BodendurchbruchBD
WanddurchbruchWD

Wärmedämmung

Trockenbau 7,5cm einseitig bepl.

StB WU / Aufsicht WU-Attika

KS-Mauerwerk 2,0
KS-Mauerwerk 1,6

Trockenbau d= 10 / 12,5 /17,5 cm

Küche
01.01
FB: FB 10 Fliesen
WB: Sp. Q3 / Fliesen?
D: Spachtelung Q3
NF: 14,50 m2

WFL: 14,28 m2

RH: 2,560 m

Wohnungsnumer.Raumnummer
Raumname

Kürzel Bodenaufbau, Belag
Wandbelag (Wandbeläge gem Detail)

Deckenbelag
Raumfläche
Wohnfläche

Lichte Raumhöhe

01.01
FB:
WB:
D:
NF:
WFL:
RH:

Fliese
(Einteilung
gem. Detail!!)
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2,10 3,505

OKF UG +1,16 (51,16)
OKR UG +0,92 (50,92)
UKRD     +4,06 (54,06)

OKF UG +1,16 (51,16)
OKR UG +0,92 (50,92)
UKRD     +4,06 (54,06)

OKF UG Keller +0,96 (50,96)
OKR UG          +0,92 (50,92)
UKRD              +4,06 (54,06)

OKF UG +1,16 (51,16)
OKR UG +0,92 (50,92)
UKRD     +3,91 (53,91)

UK UZ = 53,71

UK UZ = 53,71

UKR Sturz 
-0,39 UKRD (53,52)

Unterfahrt 
OKR +0,16 (50,16)

BD Ø = 150 mm

WD (E) 50x20 cm
OK = -26 UKRD

WD (S) 135x22 cm
OK =  -15 UKRD = 53,91

WD (E) 50x25 cm
OK = 53,91 = UKRD links von Achse 09
OK = -15 UKRD rechts von Achse 09

WD (E) 50x25 cm
OK = -10 cm UKRD

WD (E) 40x25 cm
OK = -10 cm UKRD

WD (S) 15x20 cm
OK = -0,10 UKRD

WD (S) 15x20 cm
OK = -0,10 UKRD

WD (S) 15x20 cm
OK = -0,10 UKRD

WD (E) 40x25 cm
OK = -10 UKRD

WD (H) 65x20 cm
OK = -26 UKRD

WD (S) 75x20 cm
OK = -26 UKRD

WD (E) 30x15 cm
OK = -10 cm UKRD

WD (L) 30x30 cm
OK = -10 UKRD

WD (L) 30x30 cm
OK = -15 UKRD (Flur) = 53,91

WD 75x50 cm
OK =  UKRD

WD  88x45 cm
OK = UKRD
in Klärung
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Rot Schaffierte Bereiche
= Abhangdecke

G

HA-Raum 2
B: Estrich
NF: 16,35 m2

G

Flur
B: Naturstein
NF: 16,82 m2

G

Rollatoren
B: Estrich
NF: 1,81 m2

G

Rollatoren/Kinder-wägen/Fahrräder
B: Estrich
NF: 5,20 m2

12.08

Keller
B: Estrich
NF: 5,24 m2

12.11

Keller
B: Estrich
NF: 5,20 m2

12.12

Keller
B: Estrich
NF: 5,24 m2

12.09

Keller
B: Estrich
NF: 5,24 m2

12.10

Keller
B: Estrich
NF: 5,38 m2

G

Flur
B: Estrich
NF: 41,13 m2G

Flur
B: Naturstein
NF: 10,31 m2

12.15

Keller
B: Estrich
NF: 2,73 m2

12.16

Keller
B: Estrich
NF: 4,97 m2

12.18

Keller
B: Estrich
NF: 4,97 m2

12.17

Keller
B: Estrich
NF: 4,97 m2

12.19

Keller
B: Estrich
NF: 4,97 m2

12.13

Keller
B: Estrich
NF: 5,24 m2

12.14

Keller
B: Estrich
NF: 5,38 m2

12.04

Keller
B: Estrich
NF: 14,81 m2

12.14

Büro/Lager
09
B: Estrich
NF: 25,06 m2

12.14

Gemeinschaftvorraum
05
B: Naturstein
NF: 14,58 m2

12.14

WC Damen
07
B: Fliese
NF: 7,36 m2

12.14

WC Herren
08
B: Fliese
NF: 7,99 m2

12.14

Beh.-WC
06
B: Fliese Mosaik
NF: 6,19 m2

12.14

Abstellraum
05
B: Linoleum
NF: 3,54 m2

12.14

Aufenthaltsraum
02
B: Linoleum
NF: 92,21 m2

12.14

Garderobe / Windfang
01
B: Linoleum
NF: 10,91 m2

G

HA-Raum 1
B: Estrich
NF: 4,07 m2

G

HA-Raum 3
B: Estrich
NF: 5,06 m2

12.14

Aufenthaltsraum
04
B: Linoleum
NF: 16,72 m2

12.14

Küche
03
B: Linoleum
NF: 9,25 m2

S.Nr.: 18 (S)
DD 30 x 90

S.Nr.: 14 (HE)
DD 15 x 80

S.Nr.: 19 (HE)
DD 15 x 80

S.Nr.: 06 (HE)
DD 15 x 80

S.Nr.: 15 (S)
DD 30 x 90

S.Nr.: 24
DD 30 x 90

S.Nr.: 12 (S)
DD 30 x 90

S.Nr.: 08 (S)
DD 30 x 90

S.Nr.: 09 (S)
DD 245 x 1,15

S.Nr.: 17 (S)
DD 30 x 90

S.Nr.: 07 (HE)
DD 15 x 80

S.Nr.: 22
DD 15 x 80

S.Nr.: 02 (S)
DD 30 x 90

S.Nr.: 03 (HE)
DD 15 x 80

S.Nr.: 05 (S)
DD 30 x 90

S.Nr.: 04 (HE)
DD 15 x 80

S.Nr.: 13 (HE)
DD 15 x 80

S.Nr.: 20 (S)
DD 30 x 385
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BEREICH TREPPENHAUS:
siehe separate Detailpläne

OLD2-E12-5-AR-DE-TH-20-Treppe Grundrisse
OLD2-E12-5-AR-DE-TH-20-Treppe Schnitte
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Öffnung Rauchableitung
>= 0,5 m² i.L. Öffnungsgröße

Öffnung Rauchableitung
>= 0,5 m² i.L. Öffnungsgröße

Öffnung Rauchableitung
>= 0,5 m² i.L. Öffnungsgröße

Ö
ffnung R

auchableitung
>= 0,5 m

² i.L. Ö
ffnungsgröße

Ö
ffnung R

auchableitung
>= 0,5 m

² i.L. Ö
ffnungsgröße

Öffnung Rauchableitung
>= 0,5 m² i.L. Öffnungsgröße

WD (S) 135x22 cm
OK =  UKRD = 53,91

BD Ø=150 mm BD Ø=150 mm BD Ø=150 mm

BD Ø=150 mm

WD 30x20 cm
OK = -26 UKRD (Flur) = 53,80

WD (H) 85x20 cm
OK = -26 UKRD (Flur) = 53,80

WD (S) 65x25 cm
OK = -26 UKRD

WD (E) 50x20 cm
OK = -26 UKRD

WD (H) 65x50 cm
OK =  -26 UKRD (Flur) =53,80
OK = -11 UKRD (Büro/Lager)

WD (H) 50x20 cm
OK =  -26 UKRD (Flur) =53,80
OK = -11 UKRD (Büro/Lager)

WD (E) 40x25 cm
OK = -15 UKRD (Flur) = 53,91
OK = UKRD (Büro/Lager)

Vertiefung in der Bodenplatte
(Hebeanlage)
L/B/H 1,5 m /1 m / 1m

BD Ø = 150

BD Ø=150 mm

WD 14 x20
UK = OKR

WD (L) 30x30 cm
OK = -15 UKRD (Flur) = 53,91
OK = UKRD (Büro/Lager)

Unterzug B= 30 H=55 gem StatikUZ. B= 91 H=55 gem Statik

Unterzug B= 30 H=55 gem StatikUZ. B= 91 H=55 gem Statik

Überzug
H = 50 cm gem Statik

(Decke ü. UG)

Blau schraffiert:
Bereiche mit erhöhter Stärke der

Rohdecke d= 35 cm für Schallschutz
UKRD 53,91

Blau schraffiert:
Bereiche mit erhöhter Stärke der

Rohdecke d= 35 cm für Schallschutz
UKRD 53,91

Rot schraffiert:
Bereiche mit Dämmung Decke ü. UG

unterseitig 75 mm WLG 043 z.B. Tektalan
UKRD 54,06

Dämmung 75mm
raumhoch WLG 043

z.B. Tektalan

Dämmung 75mm
raumhoch WLG 043

z.B. Tektalan

Dämmung d= 20 cm bis UK Sohle
WLG 040 (gegen Erdreich)
WLG 035 (gegen Außenluft)

Perimeterdämmung d= 20 cm
bis 1m unter Gelände

WLG 040 (gegen Erdreich)

Dämmung d= 20 cm bis UK Sohle
WLG 040 (gegen Erdreich)
WLG 035 (gegen Außenluft)

Perimeterdämmung d= 20 cm
bis 1m unter Gelände

WLG 040 (gegen Erdreich)

WD (S) 30x33 cm
UK =  - 55 UKRD = 53,36

WD (S) 30x33 cm
UK =  - 55 UKRD = 53,36

Aufkantung 17 cm
OKR = OKF -7 cm
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Bereich Fassade:
Siehe separater Plan:

OLD2-E12-5-AR-DE-FA-20-Hebe
Schiebefenster Jugendclub-

Kante
Decke ü. UG
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S.Nr.: 01 (S)
DD 30 x 90

S.Nr.: 21 (S)
DD 30 x 385S.Nr.: 16 (HE)

DD 15 x 80S.Nr.: 11 (S)
DD 30 x 60

S.Nr.: 10 (S)
DD 30 x 90

A C
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G G
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UG 1:50

- Bereich "Lichtschacht" Aufstellfläche für die Lüftungsanlage und Lüftungsanlage (bei Achse 01) entfallen
- Achse 01: Wanddurchbrüche und konstruktive Stürze entfallen. Fensterhöhen geändert, Lichtschächte eingezeichnet
- Position der Fallrohre überarbeitet, bemaßt
- Detailverweise eingeführt
- Eingangstüre Jugendclub Achse A nach Innen öffnend. Versprung der Eingangsnische entfällt

10 JM, FS 11.03.2020 Vorabzug

11 JM, FS 18.03.2020 Vorabzug

12 FS 15.04.2020 Vorabzug

A FS 30.04.2020 freigegeben

B FS 07.07.2020 freigegeben
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